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TRANSPORT

Mit den im Tagekorb integrierten Klapp grif fen 
kann die Pumpe mühelos über Kreuz zu zweit 
getragen werden. 
Alle zum Lieferumfang gehörenden Teile und 
das Netzkabel können für den ein fa chen und 
problemlosen Transport im Tra gekorb ver staut 
werden.
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Wird mit dem Griffschutz Wasser abgepumpt 
bis die Pumpe Luft an saugt, ist automatisch 
ein ausreichend hoher Wasserspiegel von ca. 
20 cm (=Gummistiefelhöhe) für die Flach ab
sau gung vorhanden.

GRIFFSCHUTZ

Durch die Montage des Griffschutzes mit 
Öffnung nach oben, wird das An sau gen von 
Teichfolien oder zu großen Gegenständen vom 
Untergrund (z. B. Steine) verhindert. Gleich zei
tig kann sich so die Pumpe auf schlam mi gem 
Untergrund nicht in den Boden „fres sen“ und 
eingraben. Außerdem dient der Griff schutz 
als Be rüh rungs schutz vor dem Laufrad.
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OPTIMALE PUMP LEI STUNG

Bei der Verwendung eines üblichen Feu er
wehr druck schlau ches kommt es sehr schnell 
zu lei stungs mindernden Knicken in der Druck
lei tung. Um die optimale Pumpenleistung zu 
erreichen, sollte ein form stabiler PVCSpiral
schlauch (Zu be hör) für die ersten 3 bis 5 m 
verwendet werden. 
Alternativ kann auch ein 90° Druckbogen  
eingesetzt werden, um einen Knick direkt an 
der Druckseite der Pumpe zu verhindern.

SEITENLAGE

Steht für die Druckseite einer Pum pe kein 
formstabiler Schlauch zur Verfügung, kann 
zur Vermeidung von Knicken am Druckaus
gang die Pumpe auch in Seitenlage gebracht 
wer den.
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PHASE WENDEN

Leuchtet am Motorschutzstecker die Pha sen  
kontrollleuchte auf, kann mit einem Schrau
ben zieher die richtige Phasenfolge am Mo
tor schutz stecker eingestellt werden. Im Falle 
einer Ver stopfung kann mit dem manuellen 
Pha senwender die Pumpe kurzzeitig auf Links
lauf eingestellt werden, um die Ver stop fungs
ursache zu lösen. In der Regel kann durch den 
kurz zei tigen Linkslauf die Ver stop fung ohne 
die Pumpe zu öff nen beseitigt wer den.

ABSEILÖSE

Durch die Abseilöse im Schwerpunkt der 
Pum pe ist ein einfaches Abseilen in Schächte 
möglich. Die Abmessungen der Pumpe ga
ran tieren ein problemloses Einbringen in Stan
dard kanalschächte mit einem Scha ch t de c kel
dur ch mes ser von 600 mm.
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FLACHABSAUGEN

Nach dem Abpumpen des Wassers mit dem 
Griffschutz auf Gum mi stie felhöhe (ca. 20 cm), 
kann mit Hilfe des Flach ab saugkrümmers 
(90°Bogen) der Was ser spie gel bis auf weni
ge Mil li me ter ab ge senkt werden. Idealerweise 
wird die Pum pe dabei am tiefsten Punkt des 
Kellers auf ge stellt (Gully), damit ihr durch das 
leichte Gefälle möglichst viel Wasser zufließt. 
Un ter stützend kann der Pumpe mit Was ser
schie bern das Wasser zu geschoben werden.

TIEFSAUGEN

Anstelle der Flachabsaugung kann bei einer 
Vertiefung, z.B. Gully auch eine Tief ab sau gung 
durch ge führt wer den, um das Wasser mög
lichst voll ständig aus dem Keller zu pumpen. 
Hierzu wird der Griffschutz (45° Bogen) an der 
Pumpe mit Öffnung nach unten montiert und 
die Pum pe mit Hilfe der vorderen Klappgriffe 
angekippt über die Vertiefung gestellt. 
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08HANDSCHUHTRICK

Die CHIEMSEE ist nicht selbst an sau gend. Da
mit sie in Betrieb ge setzt werden kann, muss 
das Spi ral gehäuse mit Wasser gefüllt sein. Ist 
der Wasserstand zu niedrig, kann die Pumpe 
mit Hilfe des Hand schuh tricks gestartet wer
den. Hierfür ist über den Flach ab saug krüm
mer ein han dels üblicher LatexHandschuh zu 
zie hen und die Pumpe an zu schüt ten. 
Der LatexHandschuh hält das Wasser im 
Spi ral gehäuse und dient als Rückschlagklap
pe. Danach den Schlauch ankuppeln und die 
Pum pe ein schal ten, der LatexHandschuh 
reißt und der Pump be trieb startet.
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SAUGBETRIEB

Um die CHIEMSEE im Saugbetrieb ein zu set
zen, ist die Verwendung von Rückschlagklappe 
und form sta bilem Saugschlauch erforderlich. 
Saugbetrieb ist bis zu einer Saug hö he von ca. 
5  6m problemlos mög lich. Den Saugschlauch 
auf der Saugseite der Pumpe montieren und 
an das andere Ende die Rück schlag klappe 
ankuppeln. Vor dem Ablassen in das För der
medium die Rückschlagklappe mit einem Seil 
sichern. Danach das ganze System mit Was
ser befüllen, bis das Spiralgehäuse der Pum
pe komplett mit Wasser gefüllt ist. Jetzt ist die 
Pumpe startklar für den Saug be trieb. Für den 
Saugbetrieb wird der Einsatz von transparen
ten Saugschläuchen empfohlen, da dort beim 
Befüllen auftretende Luft ein schlüs se erkannt 
werden und dann beseitigt werden können. 
Saugt die Pumpe Luft an, muss das System in 
der Regel neu befüllt werden.
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HIN TER EIN AN DER -
SCHAL TEN

Sind Förderhöhen von über 10 m zu über win
den, können CHIEMSEEPumpen hin ter ein an
der geschaltet werden, um eine Verdoppelung 
der Förderhöhe zu erreichen. Hierzu ist einfach 
die Druckseite der 1. Pum pen mit der Saug sei
te der höher stationierten 2. Pumpe über einen 
formstabilen Schlauch zu verbinden. 
Durch den Einsatz einer dritten oder vierten 
Pumpe kann die Förderhöhe weiter erhöht 
werden.



ZUBEHÖR

PVC-Spiralschläuche 
mit eingebundenen A oder BStorzKupplungen

Rückschlagklappe 
mit A oder BStorzKupplung für Saugbetrieb 
bis 5 m Saughöhe

CEE-Motorschutzstecker 
in Schutzart IP67
 
Steckbarer Schwimmerschalter 
zum optionalen Zwischenstecken des Schwimmer
schalters zwischen Steckdose und Pumpe, für 
automatischen, niveaugesteuerten Betrieb
 
Transportwagen
mit Transportsicherung zum einfachen Transport 
der Pumpe
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